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REV. ENDRING DATO SIGN

TKS

Dato:

Tegnet av:

Godkjent:

Tittel: 

 Tegnings nr:

 Side: 

 Av:

SIDE

1 AV 1

1
-X1

2 3 4 5 6 21 10 11 12

N L

+ -

N L

+ -
Sc S1

N L

U V W

PE PE PE

PE
-X4

S2

-X3

S3 swich skal i 

SOURSE

3 4 5 6
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2
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B
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k
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-U1 Servokort, -K1.1, -K1.2 
og ledninger

fjernes i hovedstyring
Ledninger 1 og 2 fra

«Plugg tilførsel»
skal kobles til

-A1.2,2 og -A1.2,3
Plugg «takdrift 1" kobles mot

Nødstop rele
«-NR1 inganger 13 og 14"

Kabel med
-Plugg tilførsel

1.5m

Ledninger

3x gjennom

04/11-2019

E.T.
26955 

Strømforsyningsskap 
APF TKS drift

Hc H1 H2

-NR1

/5.05

13

14

1 2 3

Kabel 3x0,75mm
2

2m

2

18

Fram

3

19

Bak

-Plugg tilførsel
APF

-A1.2 -A1.2

1

2

1

2

-Plugg Takdrift

13 14 15-X4

-G2 = Strømforsyning til Kraftforskruer

-G3 = Strømforsyning til Styrestrøm APF

-U1 = Strømforsyning til Drift

230V

INN

M M

U V W U V W

U V W

3x1.5mm
2
+PE

Kabel med plugg 4pol
1,5m
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